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W odpowiedzi na pismo z dnia 20-06-2017 . S.M. ,,Wyzyny” informuje ze, nie wyraza
zgody na wyciecie instalacji odpowietrzenia w lokalu. Jest to integralna czes¢ instalacji CO gdzie
demontaz w jednym lokalu spowodowatby zakldcenia w pracy calego systemu.

Wyrazamy zgode na wymiang grzejnikow . Moc grzewcza nowych grzejnikow :

1. pokdj duzy - 666 W  zawor DN 15 nastawa 2,0

- 1325W  zawor DN 15 nastawa 4,5
2. pokdj maty - 981W  zawér DN 15 nastawa s &
3. lazienka - 813W  zawor DN 15 nastawa 235
4. kuchnia - 963W zawor DN 15 nastawa 3D

Temperatura obliczeniowa to 90/70°C
Nie wyrazamy natomiast zgody na: Zamontowanie zaworéw odcinajacych na gatazkach

powrotnych oraz na podtaczenie grzejnikéw rurami z tworzywa sztucznego. Ze wzgledow
technicznych nie radzimy montazu grzejnikéw aluminiowych. Koszt zakupu i montazu nowych
grzejnikoéw lokator pokrywa we wlasnym zakresie. Termin odwodnienia instalacji CO nalezy
umoéwi¢ z Dziatem Technicznym (tel. i adres ponizej) po uiszczeniu oplaty w wysokosci 131,62 zti
okazaniu dowodu wplaty.

Roboty na CO muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang poza sezonem
grzewczym. Zgoda udzielona przez S.M. Wyzyny” jest wazna tylko w roku wydania.

Zakoriczenie prac nalezy zglosi¢ do komisyjnego odbioru w w/w Dziale
ul. Kazury 2b tel. 22 648-67-90.

Do wiadomosci:
1. Dzial Techniczny a/a.




